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Pom. dla
pawi

A= 9,89 m²

Tw= +10°C

Qw= 859 W

Śluza
wejściowa

A= 2,35 m²

Tw= +10°C

Qw= 351 W
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Wentylacyjny otwór 
wywiewny Ø160

Wentylacyjny otwór 
wywiewny Ø160

Rzut woliery I - INSTALACJE SANITARNE

Elektryczny promiennik podczerwieni
TERM2000 EconosRCA 010e o mocy 1,0kW
montaż do stropodachu

Termostat ścienny na wysokości 1m od posadzki
sygnał z termostatu do rozdzielni elektrycznej

Wywietrzak dachowy
Ø160

Szczegół wywietrzaka dachowego

Podstawa dachowa

Opierzenie podstawy
dachowej

Membrana pokrycia
dachu

Konstrukcja dachu

1:20

zawór czerpalny 
DN25 na wys. 50 cm 

PE-Ø40x2,4

Rura osłonowa 
PVC Ø50c.d. wewnętrznej sieci 

wody wg rysunku mapy

zasuwa 
gwintowana 

DN 32

PP-Ø32x3,0


